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1 - ITALIANO 
L’apparecchiatura può essere installata 
solo da un tecnico specializzato! 
Prima di eseguire l’installazione leggere ed appli-
care quanto riportato a pagina 3 IT.
Conservare con cura questo manuale.

 

 

3 - FRANÇAIS
L’appareil ne peut être installé que par un 
technicien spécialisé! 
Avant de procéder à l’installation lire et appliquer 
ce qui est détaillé page 3 FR.
Conserver soigneusement ce manuel.

4 - DEUTSCH 
Das Gerät darf nur von einem Fachtech-
niker installiert werden! 
Vor der Installation müssen Sie die Hinweise auf 
Seite 3 DE lesen und anwenden.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorg-
sam auf.
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Per qualsiasi dubbio sulla traduzione solo il 
testo in italiano sarà ritenuto valido (Istruzioni 
originali).
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Gentile Cliente,
il prodotto da Lei acquistato è un aspiratore eli-
coidale per espulsione diretta o in breve condot-
to, adatto ad installazioni a parete o a soffitto. 
Per utilizzare al meglio l’apparecchio e garantirne 
una lunga durata, Le raccomandiamo di leggere 
attentamente questo libretto, che spiega come 
procedere ad una corretta installazione, utilizzo e 
manutenzione del prodotto. Seguire tutte queste 
indicazioni significa assicurarne durata e affidabi-
lità, sia elettrica che meccanica.
Il costruttore declina ogni responsabilità per 
danni arrecati a persone o cose, derivate dalla 
non osservanza delle prescrizioni di seguito 
riportate.
Il prodotto è costruito a regola d’arte e nel rispet-
to delle normative vigenti in materia di apparec-
chiature elettriche. È conforme alla direttiva EMC 
2014/30/UE per la soppressione dei radio disturbi 
e per la compatibilità elettromagnetica.

Prescrizioni per l’installazione e l’uso

ATTENZIONE: la mancata ap-
plicazione di quanto segue 
può causare lesioni, anche 
mortali !

•	 Non impiegare questo prodotto per un 
uso diverso da quello per cui è stato 
progettato.

•	 Dopo aver tolto il prodotto dall’imballo, 
assicurarsi della sua integrità; nel dub-
bio, rivolgersi subito a persona profes-
sionalmente qualificata.

•	 Non lasciare parti dell’imballo alla 
portata di bambini o incapaci. Per lo 
smaltimento dell’imballo, e dello stru-
mento stesso alla fine della sua vita, 
informarsi sulle normative di riciclag-
gio rifiuti vigenti nel proprio Paese.

•	 Se il prodotto cade o riceve colpi, ri-
volgersi subito a personale qualificato 
(rivenditore autorizzato o costruttore) 
per verificarne il corretto funzionamen-
to.

•	 Non toccare l’apparecchio con parti 
del corpo umide o bagnate (ad esem-
pio mani o piedi).

•	 L’apparecchio può essere utilizzato da 
bambini di età non inferiore a 8 anni 
e da persone con ridotte capacità fi-
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usare il prodotto in presenza di sostan-
ze o vapori infiammabili, come alcool, 
insetticidi, benzina etc.

•	 Collegare il prodotto alla rete di ali-
mentazione solo se la tensione e la 
frequenza della rete elettrica corri-
spondono a quelli riportati sulla tar-
ghetta.

•	 In caso di malfunzionamento, ano-
malia o guasto di qualsiasi natura, di-
sattivare l’apparecchio scollegandolo  
dalla rete e rivolgersi al più presto a 
personale qualificato. Per l’eventuale 
riparazione, richiedere tassativamente 
I’utilizzo di ricambi originali.

•	 L’impianto elettrico a cui è collegato il 
prodotto deve rispondere alle norma-
tive vigenti localmente in fatto di im-
pianti elettrici.

•	 L’apparecchio non deve essere impie-
gato come attivatore di scaldabagni, 
stufe, ecc.

•	 L’apparecchio non deve assolutamen-
te scaricare in condotti d’aria calda 
adibiti all’evacuazione dei fumi deri-
vanti dalla combustione di stufe o altri 
apparecchi a combustione. Deve sca-
ricare direttamente all’esterno.

siche, sensoriali o mentali, o prive di 
esperienza o della necessaria co-
noscenza, purché sotto sorveglianza 
oppure dopo che le stesse abbiano ri-
cevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione 
dei pericoli ad esso inerenti. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione destina-
ta ad essere effettuata dall’utilizzatore 
non deve essere effettuata da bambini 
senza sorveglianza.

•	 I dispositivi di connessione dalla rete 
di alimentazione devono consentire la 
disconnessione completa nelle condi-
zioni della categoria di sovratensione 
III.

• Se nello stesso locale di installazione 
del prodotto è presente un apparec-
chio alimentato a combustibile (scal-
dacqua, stufa a metano etc., di tipo 
non a “camera stagna”), accertarsi 
che il rientro d’aria garantisca una 
buona combustione, al fine di salva-
guardare il corretto funzionamento di 
tali dispositivi, prendendo precauzioni 
per evitare che nella stanza vi sia il ri-
flusso di gas provenienti dalla canna 
di scarico dei gas o da altri apparecchi 
a combustione di carburante.

•	 Per scongiurare pericoli d’incendi, non 
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le. Si consultino allo scopo le normati-
ve locali.

Funzionamento

INTERRUTTORE DI SERVIZIO:

Tutte le versioni sono dotate di 
un interruttore di servizio trami-
te il quale avviene l’accensione/
spegnimento dell’apparecchio. 
Tale interruttore è posto sul 
lato destro del prodotto come 
in figura.

VERSIONE BASE:

Vedere paragrafo “Interruttore di servizio”.

VERSIONE 2V DT: 

Vedere paragrafo “Interruttore di servizio”.

Questa versione dispone:

Del temporizzatore (TIMER). Per regolare •	
la temporizzazione, agire sul trimmer (vite) 
aumentando o riducendo il ritardo di spegni-
mento dell’apparecchio da 0 a 30 minuti.

 
Di due velocità minime selezionabili agendo •	
sui jumper 1 e 2 del connettore.

ATTENZIONE: la mancata ap-
plicazione di quanto segue 
può causare danni all’apparec-
chio!

• 	Non impiegare il prodotto a una tem-
peratura ambiente superiore a 40°C.

• 	Non lasciare l’apparecchio esposto ad 
agenti atmosferici (pioggia, sole, neve, 
etc.). Le possibili applicazioni del pro-
dotto sono desumibili dalle illustrazioni 
di questo libretto.

•	 Non immergere I’apparecchio o altre 
sue parti in acqua o liquidi.

•	 Durante la pulizia o manutenzione or-
dinaria, controllare l’integrità dell’ap-
parecchio.

•	 Il flusso d’aria o fumi che si intende 
convogliare deve essere pulito, cioè 
privo di elementi grassi, fuliggine, 
agenti chimici e corrosivi, miscele in-
fiammabili o esplosive. 

•	 Non ostruire in alcun modo la bocca 
di mandata e di scarico dell’aria. Negli 
apparecchi per condotto, assicurarsi 
che quest’ultimo non sia ostruito.

•	 Si consiglia di installarlo a un’altezza 
minima di mt. 2,30 dal pavimento.

•	 Per un funzionamento ottimale dell’ap-
parecchio, è indispensabile garantire 
un adeguato rientro dell’aria nel loca-

ON

OFF
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agire sull’apposito tasto  posto sull’aspiratore 
come mostrato in figura. La velocità di rotazione 
del motore/ventola varia in rapporto all’umidità 
dell’ambiente. Maggiore è l’umidità e maggiore è 
la velocità di rotazione (e viceversa). Una volta 
che i valori di umidità rientrano sotto tale soglia, 
l’apparecchio torna nella modalità di funziona-
mento precedentemente impostata. I livelli impo-
stabili sono: 0 (led spenti) - 45% - 65% - 85%.

VERSIONE PLUS:

Vedere paragrafo “Interrutto-
re di servizio”.

Questa versione integra in 
un unico modello le funzio-
ni delle versioni precedenti. 
Inoltre, offre la possibilità di 
personalizzare e regolare le 
soglie di velocità (minima/
massima) tramite gli appositi 
tasti posti sul pannello co-
mando dell’aspiratore come 
mostrato in figura. Tale ver-
sione è dotata di LED di stato 
(vedere sezione “INDICATO-
RI A LED”).

 
24H
La modalità 24H risulta attiva di base; essa per-
mette il funzionamento dell’apparecchio in modo 
continuo ed è indicata dal led VERDE acceso. 
Per disabilitare la modalità 24H, si dovrà utiliz-
zare il telecomando o premere i tasti  + s  

 VEL. MIN.1

 VEL. MIN.2

   

 VEL. MIN.1

 VEL. MIN.2

Della funzione DELAY TIMER che permet-•	
te di ritardare di circa 2 minuti l’accensione 
dell’aspiratore alla velocità massima attivabi-
le tramite interruttore luce o remoto. Per im-
postare questa funzione, mettere il secondo 
jumper nella posizione 3 del connettore.

VERSIONE MHY:

Vedere paragrafo “Interruttore 
di servizio”.

Questa versione dispone del 
temporizzatore (TIMER) e 
dell’umidostato (HY). 

Per impostare il valore di temporizzazione post-
ventilazione agire sull’apposito tasto  del pan-
nello comandi posto sull’aspiratore come mostra-
to in figura. I livelli impostabili sono: 0 (led spenti) 
- 5 - 15 - 30 minuti.
Per impostare i valori di soglia di umidità minima 

1 ITALIANO

 DELAY  TIMER
OFF

 DELAY  TIMER
ON

5
15

MIN/24H
30

45
65

85HY %

5
15

MIN/24H
30

45
65

85HY %

MAX MIN

s
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per almeno 2 secondi. L’apparecchio segnalerà 
la disabilitazione del funzionamento 24H facendo 
lampeggiare il led VERDE.

DELAY TIMER: 
Vedere paragrafo “Interruttore di servizio”.

La funzione Delay Timer permette di ritardare di 
circa 2 minuti l’accensione dell’aspiratore alla ve-
locità massima attivabile tramite interruttore luce 
o remoto.
Per attivare la funzione si devono premere in-
sieme i tasti  + . L’avvenuta attivazione 
sarà segnalata dal LED VERDE lampeggiante e 
dall’accensione di tutti e tre i led del Timer.
Per disattivare la funzione si devono premere in-
sieme i tasti  + . L’avvenuta disattivazione 
sarà segnalata dal lampeggio del led VERDE e 
nessun led rossa acceso.
     
PERSONALIZZAZIONE delle VELOCITA’
Per modificare le velocità impostate da fabbrica 
assicurarsi che l’interruttore di servizio sia posto 
in posizione ON, quindi premere il tasto  per 
almeno 5 secondi; l’aspiratore entra in modali-
tà di configurazione segnalata dal LED VERDE 
LAMPEGGIANTE e di uno dei due LED ROSSI 
(5 - 30) della temporizzazione (vedere figura). 
Premendo il tasto  aumenterà la velocità di ro-
tazione della girante, premendo il tasto   la ve-
locità verrà diminuita. Per selezionare la velocità 
sulla quale agire premere il tasto s  . 
Completata la regolazione, per uscire dalla mo-
dalità di configurazione memorizzando i valori im-
postati, premere il tasto s per almeno 5 secondi. 

La velocità attiva all’uscita da questa configura-
zione verrà mantenuta sino ad nuovo comando. 
Il funzionamento 24H funzionerà alla velocità 
configurata. 

5
15

MIN/24H
30

Velocità MINIMA

Velocità MASSIMA

RESET DI FABBRICA
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica preme-
re i tasti  + s .  

VERSIONE PLUS RC:

Vedere paragrafo “Interruttore di servizio”.

Questa versione è dotata di tutte le funzioni dei 
modelli precedenti. Inoltre prevede, la possibilità 
di poter regolare l’aspiratore tramite un teleco-
mando aggiungendo ulteriore funzioni al prodot-
to.

Per sincronizzare il telecomando con l’aspiratore, 
premere il pulsante s  per un breve istante; il 
LED di stato diventa AZZURRO per indicare che 
è stata attivata correttamente. Per uscire da que-
sta modalità, agire nuovamente sul pulsante s  
per un breve istante. Se non vengono rilevati te-
lecomandi, la modalità di sincronizzazione, sca-
de automaticamente dopo 30 secondi. 
Per eseguire l’assegnazione è sufficiente preme-
re un tasto qualsiasi sul telecomando mentre il 
LED è AZZURRO. Se la sincronizzazione è av-
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venuta in modo corretto il LED diventa BIANCO 
per circa 1 secondo.

Durante lo stato di sincronizzazione (LED AZ-
ZURRO) è possibile cancellare dalla memoria 
eventuali telecomandi sincronizzati all’aspiratore 
premendo il pulsante s  per almeno 5 secondi, 
finchè il LED diventa GIALLO.

ll telecomando ha priorità sulle altre funzioni, 
cioè può essere usato per disattivare ventilazio-
ni comandate con pull-cord, post-ventilazione od 
altro tranne la ventilazione attivata con l’umido-
stato.  

TELECOMANDO: 

0

3

2

5

4

1 

Il telecomando è dotato delle seguenti funzioni 
(vedere figura sotto):

TASTO 0 
Permette lo spegnimento dell’aspiratore.
Nel caso fossero impostate altre modalità di fun-
zionamento (ad esempio la modalità 24H, ecc) 
verrebbero sospese. 

TASTI 1-2-3
Permettono l’impostazione delle velocità minima, 
media, massima dell’aspiratore.
La velocità impostata rimane attiva anche come 
modalità 24H sino ad un’ulteriore selezione con il 
telecomando o tramite i pulsanti posti sul pannel-
lo comandi dell’aspiratore. 

TASTO 4
Forza la ventilazione alla velocità massima per il 
tempo impostato sul pannello comandi dell’aspi-
ratore.

TASTO 5
Viene attività la modalità SLEEP, durante la quale 
l’aspiratore funzione alla velocità minima per le 8 
ore seguenti. In questa modalità saranno disatti-
vate le funzioni TIMER ed UMIDOSTATO, impe-
dendo in caso di attivazione di arrecare disturbo. 

REGOLAZIONE INTENSITA’ LUMINOSA:
In caso si voglia regolare l’intensità luminosa del 
LED posto sull’aspiratore, premere contempora-
neamente i tasti 3-5 del telecomando per 2 se-
condi. Per diminuire l’intensità, premere il tasto 1 
e per aumentarla, premere il tasto 2. Per uscire 
dal comando, premere il tasto 0.
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INDICATORI A LED

I led rossi posti sul pannello comandi dell’aspi-
ratore rimangono accesi solo in fase di regola-
zione.

TIMER  ATTIVO
RICEZIONE TELECOMANDO
FUNZIONAMENTO 24H

REGOLAZIONE VELOCITA’
IMPOSTAZIONE 24H
IMPOSTAZIONE DELAY TIMER (DT)
SLEEP ATTIVO
FUNZIONAMENTO UMIDOSTATO MHY

SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO

CANCELLAZIONE SINCRONIZZAZIONE
TELECOMANDO

APPARECCHIO SPENTO

Ricerca guasti

ANOMALIA CAUSA E RIMEDIO
L’apparecchio non si 
accende

Manca tensione
Controllare l’interrut-
tore generale, i col-
legamenti elettrici o 
che l’interruttore di 
servizio sia su ON.

La girante non si muo-
ve

Controllare che non 
venga frenata nel suo 
movimento.

Manutenzione

OFF

ON
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Pulizia gruppo motore-ventola

OFF

elice
nt
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ON

Smantellamento e riciclaggio

Se su un prodotto si trova il simbolo di un 
bidone barrato con ruote, vuole dire che il 
prodotto soddisfa i requisiti della direttiva 
comunitaria 2012/19/UE. 

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento 
dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei nor-
mali rifiuti domestici.

elice
nt
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une corde de traction, la ventilation postérieure 
ou autres, sauf la ventilation activée avec le ré-
gulateur d’humidité. 

TÉLÉCOMMANDE: 

0

3

2

5

4

1 

La télécommande possède les fonctions suivan-
tes (voir la figure ci-dessous):

TOUCHE 0
Permet d’éteindre l’aspirateur.
En présence d’autres modes de fonctionnement 
(mode 24H, etc.), ces derniers sont interrompus.

TOUCHES 1-2-3
Permettent de régler les vitesses minimum, mo-
yenne et maximum de l’aspirateur.
La vitesse réglée reste active, y compris comme 
mode 24 h, jusqu’à sélection d’une commande à 
l’aide de la télécommande ou des boutons posi-
tionnés sur le panneau de commande de l’aspi-
rateur.

TOUCHE 4
Force la ventilation pour l’amener à la vitesse 

VERSION PLUS RC:

Voir paragraphe « Interrupteur de service ».

Cette version est équipée de toutes les fonctions 
des modèles précédents. Elle prévoit également 
la possibilité de régler l’aspirateur à l’aide d’une 
télécommande, en ajoutant d’autres fonctions au 
produit.

Pour synchroniser la télécommande avec l’aspi-
rateur, appuyer sur la touche s  pendant un 
court instant; la LED d’état deviendra BLEU CIEL 
pour indiquer que la synchronisation a bien été 
activée. Pour quitter ce mode, appuyer à nouve-
au sur le bouton s  pendant un court instant. Si 
aucune télécommande n’est détectée, le mode 
de synchronisation s’éteint automatiquement au 
bout de 30 s.
Pour effectuer l’attribution, il suffit d’appuyer sur 
n’importe quelle touche de la commande tandis 
que la LED est de couleur BLEU CIEL. Si la syn-
chronisation a été correctement effectuée, la LED 
devient BLANCHE pendant environ 1 seconde.

Pendant la synchronisation (LED BLEU CIEL), 
il est possible de supprimer de la mémoire les 
télécommandes éventuellement synchronisées 
avec l’aspirateur, en appuyant sur la touche s  
pendant au moins 5 secondes, jusqu’à ce que la 
LED devienne JAUNE.

La télécommande a la priorité sur les autres 
fonctions, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée 
pour désactiver les ventilations commandées par 
8
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maximum pour la durée définie au panneau de 
commande de l’aspirateur.

TOUCHE 5
Active le mode SLEEP, au cours duquel l’aspira-
teur fonctionne à une vitesse minimum pendant 
les 8 heures qui suivent. Ce mode désactivera 
les fonctions TIMER et RÉGULATEUR D’HUMI-
DITÉ, empêchant tout dommage en cas d’acti-
vation.

RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE :
Pour régler l’intensité lumineuse de la LED posi-
tionnée sur l’aspirateur, appuyer simultanément 
sur les touches 3-5 de la télécommande pendant 
2 secondes. Afin de réduire l’intensité, appuyer 
sur la touche 1 et pour l’augmenter, appuyer sur 
la touche 2. Pour quitter cette commande, appu-
yer sur la touche 0.

INDICATEURS À LED
Les leds rouges positionnées sur le panneau de 
commande de l’aspirateur restent allumées, uni-
quement lors des réglages. 

TEMPORISATEUR ACTIF
RÉCEPTION TÉLÉCOMMANDE 
FONCTIONNEMENT 24H 

RÉGLAGE VITESSE
PARAMÉTRAGE 24H
PARAMÉTRAGE RETARD TIMER (DT)
SLEEP ACTIF
FONCTIONNEMENT RÉGULATEUR 
D’HUMIDITÉ MHY
SYNCHRONISATION TÉLÉCOMMANDE

SUPPRESSION SYNCHRONISATION
 TÉLÉCOMMANDE 

 APPAREIL ÉTEINT

Recherche pannes

ANOMALIE CAUSE ET REMEDE
L’appareil ne s’allume 
pas

Défaut tension.
Contrôler l’interrupteur 
général ou les bran-
chements électriques 
ou que l’interrupteur 
de service soit posi-
tionné sur ON.

La partie mobile ne 
bouge pas

Contrôler qu’elle n’est 
pas freinée dans son 
mouvement.

Entretien

OFF

ON

9
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elice
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Nettoyage groupe moteur-hélice

OFF
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Elimination et recyclage

Si sur un produit se trouve le symbole d’un 
bidon barré avec roues, cela signifie que 
le produit satisfait aux exigences de la di-
rective communautaire 2012/19/UE. 

Se conformer aux normes locales pour l’élimina-
tion des déchets et ne pas jeter les vieux produits 
dans les déchets domestiques. 
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Geehrter Kunde,
das von Ihnen erworbene Produkt ist einen Axial 
Lüfter zum direkten Aussen-Abluft bzw. in kurzen 
Leitungen, der sich für die Wand- oder Decken-
installation eignet. Für eine bessere Nutzung 
und längere Lebensdauer des Geräts empfe-
hlen wir Ihnen, diese Gebrauchsanweisung zur 
korrekten Installation, Verwendung und Wartung 
des Geräts aufmerksam durchzulesen. Die Be-
achtung aller Hinweise garantiert die elektrische 
und mechanische Langlebigkeit und Zuverlässi-
gkeit des Geräts.  
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für 
Schäden an Personen oder Dingen ab, die auf 
die Nichtbeachtung der nachfolgenden Vor-
gaben zurückzuführen sind.
Das Gerät wurde nach den anerkannten Re-
geln der  Technik und gemäß den geltenden 
Bestimmungen über Elektrogeräte gebaut. Es 
entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU über 

Funkentstörung und elektromagnetische Verträ-
glichkeit.

Installations- und Gebrauchsanleitungen

ACHTUNG: Die Nichteinhal-
tung der folgenden Anwei-
sungen kann zu Verletzungen, 
auch mit tödlichem Ausgang, 
führen!

•	Verwenden Sie dieses Gerät nicht für 
Zwecke, für die es nicht entworfen 
wurde.

•	Nachdem Sie die Verpackung des 
Produkts entfernt haben, stellen Sie 
die Unversehrtheit des Produkts si-
cher und prüfen. Wenden Sie sich im 
Zweifelsfall an einen Fachmann.

•	Lassen Sie keine Verpackungsteile 
in Reichweite von Kindern oder un-
zurechnungsfähigen Personen. In-
formieren Sie sich über die vor Ort 
geltenden Müllverwertungsbestim-
mungen, um die Verpackung und das 
Gerät am Ende seiner Lebensdauer 
zu entsorgen. 

• 	Wenn das Gerät hinunterfällt oder 
Schlägen ausgesetzt wird, müssen Sie 
sich sofort an Fachmänner (autorisi-
erter Wiederverkäufer oder Hersteller) 

3
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Brennkammer), stellen Sie sicher, dass 
die Luftzirkulation ausreichend ist, um 
eine gute Verbrennung für den korrek-
ten Betrieb dieser Geräte zu gewähr-
leisten. Zur Vermeidung des Rück-
flusses von Gasen in den Raum aus 
offenen Abzugsrohren von Gas- oder 
anderen offenen Feuerungsgeräten 
muss Vorsorge getroffen werden.

•	Sie das Gerät nicht  benutzen in 
Präsenz von entflammbaren Substan-
zen oder Dämpfen (Alkohol, Insek-
tenvertil-gungsmitteln, Benzin, usw.) 
betreiben, um Brandgefahren zu ver-
meiden.

•	Das Gerät darf nur an das Stromnetz 
angeschlossen werden wenn Span-
nung und Frequenz den Daten auf 
dem Typenschild entsprechen.

•	Trennen Sie bei Betriebsstörungen, 
Anomalien oder irgendwelchen Defek-
ten das Gerät vom Haupt-Netz ab und 
wenden Sie sich so bald wie möglich 
an einen Fachmann. Bei Reparaturen 
dürfen ausschließliche Originalersatz-
teile verwendet werden.

•	Die Elektroanlage, an welche das 
Gerät angeschlossen wird, muss den 
einschlägigen vor Ort geltenden Bes-
timmungen entsprechen.

•	Das Gerät darf nicht als Schaltgerät für 

wenden, um seine Betriebstüchtigkeit 
überprüfen zu lassen.

• 	Berühren Sie nie das Gerät mit 
feuchten oder nassen Körperteilen 
(z.B. Hände oder Füße).

•	Dieses Gerät darf von Kindern über 8 
Jahren und von Personen mit einges-
chränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten sowie mit 
mangelnden Erfahrungen oder man-
gelndem Wissen nur unter Aufsicht 
verwendet werden oder aber, wenn 
ihnen Anweisungen zum sicheren 
Gebrauch des Geräts gegeben wur-
den und sie sich der Gefahren, die 
von dem Gerät ausgehen können, 
bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Vom Benutzer dur-
chzuführende Reinigungs- und War-
tungsarbeiten dürfen von Kindern nur 
unter Aufsicht ausgeführt werden.

•	Zum Abschalten vom Stromnetz 
muss eine allpolige Kontakttrennung 
vorliegen, die volle Unterbrechung 
entsprechend den Bedingungen der 
Überspannungskategorie III nach den 
Errichtungsbestimmungen sicherstellt. 

• Ist in dem Raum, in dem der Ventilator 
installiert werden soll ein Brennstoff-
gerät vorhanden (Heißwasserbereiter, 
Gasheizkessel, etc. mit abgedichteter 
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thalten. 
•	Die Luftein- und Auslassöffnung nicht 

verstopfen. Bei Geräten, die in Lei-
tungen installiert werden, überprüfen, 
dass die Leitung nicht verstopft ist.

•	�����������������������������������Es wird empfohlen, das Gerät minde-
stens 2,30 m über dem Boden zu in-
stallieren.

•	Für einen optimalen Betrieb des Geräts 
muss für einen angemessenen Luft-
zustrom in den Raum gesorgt werden. 
Für diese Zwecke wird auf die lokalen 
Bestimmungen verwiesen.

Betrieb 

BETRIEBSSCHALTER:

Sämtliche Ausführungen sind 
mit einem Betriebsschalter au-
sgestattet, über den das Gerät 
ein- oder ausgeschaltet wird. 
Dieser Schalter ist, wie auf der 
Abbildung zu sehen, auf der 
rechten Seite des Produktes 
angebracht.

BASISAUSFÜHRUNG:

Siehe Abschnitt „Betriebsschalter“.

Boiler, Öfen, usw. verwendet werden.
•	Das Gerät darf keinesfalls den bei der 

Verbrennung in Öfen oder anderen 
Verbrennungsgeräten entste-henden 
Rauch in Warmluftleitungen für den 
Rauchabzug ablassen. Der Rauch 
muss direkt ins Freie geleitet werden.

ACHTUNG: Die Nichtein-
haltung der folgenden Anwei-
sungen kann zu Schäden am 
Gerät führen!

• 	Verwenden Sie das Gerät nie bei einer 
Umge-bungstemperatur über 40 °C.

• 	����������������������������������      �Setzen Sie das Gerät nicht der Wit-
terung (Regen, Sonne, Schnee, usw.) 
aus. Die möglichen Anwendungsweis-
en des Geräts werden in den Abbil-
dungen dieser Gebrauchsanweisung 
erläutert.

•	Das Gerät oder seine Teile nicht in 
Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.

•	Während der Reinigung oder ordentli-
chen Wartung die Unversehrtheit des 
Geräts überprüfen.

•	Der zu leitende Luft- oder Rauchstrom 
muss sauber sein, d.h. er darf keine 
Fett- oder Rostpartikel, chemischen 
oder ätzenden Mittel, entflammbaren 
oder explosiven Mischungen en-

ON

OFF
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AUSFÜHRUNG MHY:

Siehe Abschnitt „Betriebs-
schalter“.

Diese Ausführung verfügt 
über den Zeitschalter (TI-
MER) und den Hygrostaten 
(HY).

Um den Wert für die Zeitschaltung der Nachlüf-
tung einzustellen, betätigen Sie die entsprechen-
de Taste   des auf dem Absauger angebrachten 
Bedienfelds wie auf der Abbildung dargestellt. 
Eingestellt werden können die Stufen: 0 (LEDs 
aus) - 5 - 15 - 30 Minuten.
Um die Schwellenwerte für die minimale Luf-
tfeuchtigkeit einzustellen, betätigen Sie die 
entsprechende Taste  auf dem Absauger wie 
auf der Abbildung dargestellt. Die Drehgeschwin-
digkeit des Motors/Laufrades variiert gemäß 
der Feuchtigkeit in der Umgebung. Je höher die 
Luftfeuchtigkeit ist, desto höher ist die Drehge-
schwindigkeit (und umgekehrt). Sobald sich die 
Luftfeuchtigkeitswerte unter dieser Schwelle be-
finden, kehrt das Gerät in den zuvor eingestellten 
Betriebsmodus zurück. Eingestellt werden kön-
nen die Stufen: 0 (LEDs aus) - 45 % - 65 % - 85 
%.

AUSFÜHRUNG PLUS:

Siehe Abschnitt „Betriebsschalter“.

AUSFÜHRUNG 2V DT: 

Siehe Abschnitt „Betriebsschalter“.

Diese Ausführung verfügt über:

Einen Zeitschalter (TIMER). Um die Zei-•	
tschaltung einzustellen, betätigen sie den 
Trimmer (Schraube) und erhöhen oder ver-
ringern Sie die Ausschaltverzögerung des 
Gerätes zwischen 0 und 30 Minuten.

Zwei Mindestgeschwindigkeiten, die über •	
die Jumper 1 und 2 der Steckverbindung au-
sgewählt werden können.

  

Die Funktion DELAY TIMER, die es ermö-•	
glicht, die über den Licht- oder Fernschalter 
mögliche Aktivierung des Absaugers auf ma-
ximale Geschwindigkeit um circa 2 Minuten 
zu verzögern. Um diese Funktion einzustel-
len, setzen Sie den zweiten Jumper auf Po-
sition 3 der Steckverbindung.

 DELAY  TIMER
ON    

 DELAY  TIMER
OFF

4 DEUTSCH
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Geschwindigkeit 
MIN 1

Geschwindigkeit 
MIN 2
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MIN 1
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MIN 2
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Diese Ausführung vereint 
die Funktionen der Vorläu-
ferversionen in einem einzi-
gen Modell. Darüber hinaus 
bietet es die Möglichkeit, die 
Geschwindigkeitsschwellen 
(minimal/maximal) über die 
entsprechenden Tasten auf 
dem Bedienfeld des Absau-
gers (wie auf der Abbildung 
dargestellt) zu personalisie-
ren und einzustellen. Diese 
Ausführung ist mit einer Sta-
tus-LED ausgestattet (siehe 
Abschnitt „LED-ANZEIGEN“).

24H
Der 24H Modus ist grundsätzlich aktiv; dieser er-
möglicht den kontinuierlichen Betrieb des Gerätes 
und wird durch die GRÜN leuchtende LED ange-
zeigt. Um den 24H Modus zu deaktivieren, ver-
wenden Sie die Fernsteuerung oder drücken Sie 
die Tasten  + s  mindestens zwei Sekunden 
lang. Das Gerät zeigt die Deaktivierung des 24H 
Betriebs durch das Blinken der GRÜNEN LED 
an.

DELAY TIMER: 
Siehe Abschnitt „Betriebsschalter“.

Die Funktion Delay Timer ermöglicht es, die über 
den Licht- oder Fernschalter mögliche Aktivie-
rung des Absaugers auf maximale Geschwindi-
gkeit um circa 2 Minuten zu verzögern.
Um die Funktion zu aktivieren, müssen die Ta-
sten   + . gleichzeitig gedrückt werden. Die 

erfolgte Aktivierung wird durch das Blinken der 
GRÜN blinkenden LED und das Einschalten aller 
drei LEDs des Timers angezeigt.
Um die Funktion zu deaktivieren, müssen die Ta-
sten  +  gleichzeitig gedrückt werden. Die 
erfolgte Deaktivierung wird durch das Blinken der 
GRÜNEN LED angezeigt, während keine rote 
LED leuchtet.
     
PERSONALISIERUNG der GESCHWINDIGKEI-
TEN
Um die im Werk voreingestellten Geschwindi-
gkeiten zu verändern, versichern Sie sich, dass 
sich der Betriebsschalter in der Stellung ON be-
findet und drücken Sie dann die Taste  für min-
destens 5 Sekunden. Der Absauger wechselt in 
den Konfigurationsmodus, der durch die GRÜN 
BLINKENDE LED und durch eine der beiden RO-
TEN LEDs (5 - 30) des Zeitschalters angezeigt 
wird (siehe Abbildung). Durch das Drücken der 
Taste  aerhöht sich die Drehgeschwindigkeit 
des Laufrades, das Drücken der Taste  ver-
mindert die Geschwindigkeit. Um die Geschwin-
digkeit auszuwählen, die eingestellt werden soll, 
drücken Sie die Taste s  . 
Wenn Sie die Einstellung beendet haben, drü-
cken Sie die Taste s   pmindestens 5 Sekunden 
lang, um den Konfigurationsmodus zu verlassen 
und die eingestellten Werte zu speichern.
Die Geschwindigkeit, die beim Verlassen der 
Konfiguration in Betrieb ist, wird bis zu einem 
neuen Befehl beibehalten; durch diesen Modus 
erreicht man den 24H Betrieb.

5
15

MIN/24H
30

45
65

85HY %

MAX MIN

s
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Während des Zustandes der Synchronisierung 
(LED BLAU) können möglicherweise mit dem 
Absauger synchronisierte Fernbedienungen aus 
dem Speicher gelöscht werden, indem Sie die 
Taste s  für mindestens 5 Sekunden gedrückt 
halten, bis die LED GELB wird.

Die Fernbedienung hat Vorrang vor den ande-
ren Funktionen; das heißt, dass diese verwen-
det werden kann, um die über Reißleinenschalter, 
Nachlüftung oder anderes gesteuerten Ventilato-
ren, mit Ausnahme der durch den Hygrostaten 
aktivierten Ventilation, zu deaktivieren.   

FERNBEDIENUNG:

0

3

2

5

4

1 

Die Fernbedienung ist mit folgenden Funktionen 
ausgestattet (siehe untenstehende Abbildung):

TASTE 0
Ermöglicht das Ausschalten des Absaugers. Fal-
ls andere Funktionsmodi eingestellt sein sollten 

5
15

MIN/24H
30

Geschwindigkeit MINDEST

Geschwindigkeit MAX

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSET-
ZEN
Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzu-
setzen, drücken Sie die Tasten  + s .  

AUSFÜHRUNG PLUS RC:

Siehe Abschnitt „Betriebsschalter“.

Diese Ausführung vereint die Funktionen der 
Vorläuferversionen in einem einzigen Modell. 
Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, den Ab-
sauger über eine Fernbedienung zu steuern und 
verleiht dem Produkt so weitere Funktionen.

Um die Fernbedienung mit dem Absauger zu 
synchronisieren, drücken Sie die Taste s  für 
einen kurzen Augenblick; die Status-LED wird 
BLAU, um anzuzeigen, dass er ordnungsgemäß 
aktiviert wurde. Um diesen Modus zu verlas-
sen, betätigen Sie die Taste s  erneut für einen 
kurzen Augenblick. Wenn keine Befehle über 
die Fernbedienung erfasst werden, endet der 
Synchronisierungsmodus automatisch nach 30 
Sekunden. 
Um die Zuordnung vorzunehmen, genügt es, eine 
beliebige Taste auf der Fernbedienung zu drü-
cken, während die LED BLAU leuchtet. Wenn die 
Synchronisation ordnungsgemäß stattgefunden 
hat, wird die LED für circa 1 Sekunde WEISS.

8
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(beispielsweise der 24H Modus etc.), werden die-
se ausgeschaltet.

TASTEN 1-2-3
Ermöglichen die Einstellung der Mindestge-
schwindigkeit, der mittleren Geschwindigkeit und 
der Höchstgeschwindigkeit des Absaugers.
Die eingestellte Geschwindigkeit bleibt auch als 
24H Modus aktiv, bis etwas Anderes über die 
Fernbedienung oder die auf dem Bedienfeld des 
Absaugers angebrachten Tasten ausgewählt 
wird.

TASTE 4
Forciert die Ventilation auf maximale Geschwin-
digkeit über den auf dem Bedienfeld des Absau-
gers eingestellten Zeitraum.

TASTE 5
Der Modus SLEEP wird aktiviert, während dem 
der Absauger für die nächsten 8 Stunden auf 
Mindestgeschwindigkeit läuft. In diesem Modus 
werden die Funktionen TIMER und HYGROSTAT 
deaktiviert und so verhindert, dass im Falle einer 
Aktivierung eine Störung verursacht wird.
 
EINSTELLUNG LICHTSTÄRKE:
Falls Sie die Leuchtstärke der auf dem Absauger 
angebrachten LED einstellen möchten, drücken 
Sie gleichzeitig die Tasten 3-5 der Fernbedie-
nung 2 Sekunden lang. Drücken Sie die Taste 1, 
um die Stärke zu verringern und die Taste 2, um 
sie zu erhöhen. Um die Steuerung zu verlassen, 

drücken Sie die Taste 0.

LED-ANZEIGEN
Die auf dem Bedienfeld des Absaugers ange-
brachten roten LEDs leuchten nur während der 
Einstellungsphase.

TIMER  AKTIV
EMPFANG FERNSTEUERUNG 
24H BETRIEB

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG
24H EINSTELLUNG
EINSTELLUNG DELAY TIMER (DT) 
SLEEP AKTIV
BETRIEB HYGROSTAT MHY

SYNCHRONISIERUNG FERNBEDIENUNG

SYNCHRONISIERUNG LÖSCHEN
FERNBEDIENUNG

GERÄT AUSGESCHALTET

Fehlersuche

STÖRUNG URSACHE UND DE-
REN BEHEBUNG

Das Gerät schaltet 
sich nicht ein

Keine Spannung. 
Kontrollieren Sie den 
Hauptschalter oder 
die elektrischen An-
schlüße oder dass sich 
der Betriebsschalter 
auf ON befindet.

Das Laufrad bewegt 
sich nicht

Das Laufrad bewegt 
sich nicht.
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Reinigung der Motor-Laufrad-Baugruppe

OFF

Wartung

OFF

ON

elice
nt
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elice
nt

ON

Demontage und Wiederverwertung

Wenn auf einem Produkt das Symbol mit 
einer durchgestrichenen, beräderten Ton-
ne vorhanden ist, erfüllt das Produkt die 
Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/

EU. Befolgen Sie die lokalen Bestimmungen über 
die Abfallentsorgung und werfen Sie Altgeräte 
nicht in den normalen Haushaltsmüll. 
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Ø 6 mm

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

1

3

elicent

elicent

13

2

  79,50 mm -   80      
  98,50 mm - 100
  119,0 mm - 120
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COLLEGAMENTI

BRANCHEMENTS
ANSCHLÜSSE

9/2

2V DT

BASE / STANDARD /  BASIS /  ΒΑΣΗ / 
ZÁKLAD / PODNOŽJE 

MHY

H03 VV- F H03 VVH2- F

0,5÷1,5 mm² 0,5÷1,5 mm²

PLUS
PLUS RC
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